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VARIASI SUDUT TEKUK VERTIKAL DISUSUN INLINE 
Nama   : LOHDY DIANA 
NRP  : 2114202001 
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Djatmiko Ichsani, M.Eng. 
ABSTRAK 
Matahari memiliki jumlah energi yang melimpah. Energi radiasi matahari 
dapat digunakan untuk berbagai keperluan contohnya untuk pemanas udara. 
Prinsip kerja Solar Air Heater (SAH) adalah energi panas matahari 
ditransmisikan  oleh kaca kemudian diserap oleh plat penyerap. Panas tersebut 
digunakan untuk memanaskan udara yang dialirkan ke atas atau ke dalam plat 
penyerap melalui bantuan fan. Berdasarkan referensi-referensi tersebut perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan bentuk plat penyerap 
yang diperkirakan dapat menyerap energi radiasi matahari lebih banyak yakni 
bentuk trapezoidal. Bentuk trapezoidal memiliki luasan kolektor yang lebih 
besar dibandingkan bentuk v-corrugated. Bentuk ini diharapkan dapat 
menyerap panas lebih banyak sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih 
baik. 
Pada penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pra-desain 
secara perhitungan dan simulasi. Simulasi menggunakan software CFD 
komersial dilakukan untuk mendapatkan dimensi dan jarak obstacle yang 
paling optimum. Saat simulasi obstacle ditambahkan di dalam saluran plat 
penyerap bentuk trapezoidal yang disusun secara inlined. Dari simulasi 
diperoleh hasil bahwa obstacle dengan sudut tekuk 40° menghasilkan energi 
yang berguna sebesar 132.12W dengan penurunan tekanan sebesar 36.97Pa 
serta memiliki nilai effectiveness tertinggi sebesar 2.036. Tahap kedua adalah 
eksperimen yang dilakukan secara artificial, lampu halogen digunakan untuk 
menggantikan matahari. Pada tahap ini hanya dimensi obstacle paling 
optimum dan jarak paling optimum yang diuji.Variasi pada eksperimen terdiri 
dari kecepatan inlet 2.62m/s, 3.27m/s, 3.93m/s, 4.59m/s. Intensitas radiasi  
520W/m², 620W/m², 720W/m². Berdasarkan eksperimen dapat disimpulkan 
kenaikan temperatur tertinggi dicapai ketika intensitas radiasi tertinggi 
720W/m² dengan kecepatan terendah 2.62m/s yakni sebesar 14K. Penurunan 
tekanan saluran dengan obstacle lebih besar daripada saluran tanpa obstacle. 
Penurunan tekanan tertinggi  216Pa. energi berguna tertinggi dicapai ketika 
intensitas tertinggi 720W/m² dengan kecepatan udara tertinggi 4.59m/s yakni 
121W. efisiensi kolektor tertinggi dicapai ketika  intensitas 520W/m² 
kecepatan 4.59m/s yakni 0.98. 
 
Kata kunci :Solar Air Heater, Obstacle, Trapezoidal. 
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF A TRAPEZOIDAL 
ABSORBER PLATE SOLAR COLLECTOR USING 
VARIATION OF TRIANGULAR PRISM OBSTACLE 
FOLDED ANGLE ARRANGED INLINE 
 
Name   : LOHDY DIANA 
NRP  : 2114202001 
Supervisor : Prof. Dr. Ir. Djatmiko Ichsani , M.Eng. 
ABSTRACT 
The sun has an abundant amount of energy. Solar radiation energy can be 
used for air heater. The working principle Solar Water Heater (SAH) is a solar 
thermal energy transmitted by the glass is then absorbed by the absorber plate. 
The heat is used to heat the air supplied to the top or to the absorber plate with the 
help of fan. Based on these references need to do more research to get a plat form 
an absorbent that is expected to absorb more solar radiation energy that 
trapezoidal shape. Trapezoidal shape has a collector area larger than v-corrugated 
shape. This form is expected to absorb more heat resulting in better efficiency. 
In this study consisted of two stages. The first stage is pre-designed in the 
calculation and simulation. Simulation using commercial CFD software is made 
to get the dimensions and the most optimum distance obstacle. When simulated 
obstacle added to the absorber plate channel trapezoidal shape arranged inlined. 
From the simulation result that obstacle with a folded angle of 40 ° to produce 
useful energy for 132.12W with a pressure drop of 36.97Pa and has the highest 
effectiveness value of 2,036. The second phase is an experiment that is done 
artificially, the halogen lamp is used to replace the sun. At this stage, only the 
most optimum dimensions and distances obstacle most optimum is analysed. The 
experiment consists of inlet velocity 2.62m s, 3.27m/s, 3.93m/s, 4.59m/s. 
Radiation intensity 520W/m², 620W/m², 720W/m². Based on the experiments can 
be concluded highest temperature rise is achieved when the radiation intensity 
720W / m² with the lowest velocity 2.62m / s which is equal to 14K. The pressure 
drop channels with greater obstacle than the channel without any obstacle. The 
highest pressure drop 216Pa. Highest useful energy is achieved when the highest 
intensity 720W / m² with the highest air velocity 4.59m/s ie 121W. The highest 
collector efficiency is achieved when the intensity of 520W/m² velocity of 
4.59m/s namely 0.98. 
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1.1 Latar Belakang 
Energi fosil merupakan energi tidak terbarukan. Energi tersebut dapat 
berasal dari minyak bumi, batu bara dan gas alam. Namun, saat ini jumlahnya 
semakin menipis dikarenakan konsumsi energi semakin meningkat sebanding 
dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Penelitian mengenai 
energi terbarukan seperti matahari, angin, gelombang laut telah banyak 
dilakukan untuk mengatasi permasalahan krisis energi.  
Matahari memiliki jumlah energi yang melimpah. Energi radiasi matahari 
dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya digunakan sebagai 
pengering buah dan sayur seperti dilakukan oleh Ivanova dan Andonov 
(2000). Eksperimen tersebut menggunakan energi matahari dan panas air 
geothermal untuk memanaskan udara. Udara panas tersebut digunakan untuk 
mengeringkan buah dan sayur. 
Prinsip kerja Solar Air Heater (SAH) adalah energi panas matahari 
ditransmisikan oleh kaca kemudian diserap oleh plat penyerap. Panas tersebut 
digunakan untuk memanaskan udara yang dialirkan di atas dan di bawah plat 
penyerap dengan bantuan induced fan. Fluida yang digunakan SAH adalah 
udara, ada beberapa kekurangan bila menggunakan fluida jenis udara karena 
memiliki konduktifitas dan kapasitas termal yang rendah. Hal tersebut 
menunjukkan udara kurang dapat menghantarkan kalor secara baik dan tidak 
dapat menyimpan kalor lebih lama apabila dibandingkan dengan fluida jenis 
air. Namun, kelebihan udara adalah lebih ringan dan tidak korosif 
dibandingkan air. Beragam kajian mengenai SAH telah banyak dilakukan. 
 Penelitian mengenai variasi bentuk plat penyerap untuk meningkatkan 
efisiensi SAH dilakukan oleh Karim dan Hawlader (2003) dimana 
disimpulkan bahwa kolektor tipe v-corrugated memiliki efisiensi lebih tinggi 
sebesar 68.5% sedangkan tipe finned 65% dan flat plate 62%. Namun, nilai 
perpindahan kalor dari plat penyerap ke udara masih dianggap rendah 
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sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yakni dengan memberikan 
kekasaran pada permukaan bawah plat penyerap (ribs) seperti yang dilakukan 
oleh Kumar dan Saini (2008) dengan menambahkan kawat silinder yang 
disusun berjajar pada bagian permukaan bawah plat penyerap. 
Pengujian secara eksperimen untuk meningkatkan performansinsi SAH 
dilakukan oleh Ozgen et al (2009) dengan menyisipkan kaleng (cans) yang 
terbuat dari aluminium. Kaleng tersebut disusun secara inline dan stagerred. 
Pada penelitian tersebut, diperoleh hasil efisiensi tertinggi saat cans disusun 
secara stagerred dan semakin tinggi masa laju aliran udara maka efisiensi akan 
meningkat. 
Penelitian juga dilakukan oleh Ekadewi (2014) dengan mengkombinasikan 
tipe kolektor yang memiliki nilai efisiensi paling tinggi yakni jenis v-
corrugated dengan sudut 20° yang sebelumnya telah dilakukan oleh 
Ardiansyah (2010) kemudian ditambahkan obstacle berbentuk segitiga yang 
ditekuk di dalam saluran.  Pada penelitian tersebut diperoleh obstacle dengan 
sudut 30° menghasilkan efisiensi yang paling optimum dibandingkan dengan 
obstacle dengan sudut tekuk 0° sampai 80°. 
Berdasarkan referensi-referensi tersebut perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut untuk mendapatkan bentuk plat penyerap yang diperkirakan dapat 
menyerap energi radiasi matahari lebih banyak yakni bentuk trapezoidal. 
Bentuk trapezoidal memiliki luasan kolektor yang lebih besar dibandingkan 
bentuk v-corrugated. Bentuk ini diharapkan dapat menyerap panas lebih 
banyak sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik.  
Pada penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pra-desain 
secara perhitungan dan simulasi. Simulasi menggunakan software CFD 
komersial dilakukan untuk mendapatkan dimensi dan jarak obstacle yang 
paling optimum. Saat simulasi obstacle ditambahkan di dalam saluran plat 
penyerap bentuk trapezoidal yang disusun secara inlined. Bentuk obstacle 
yang digunakan menggunakan prinsip dasar yang sama dengan penelitian 
Ekadewi (2014), pada penelitian ini obstacle yang awalnya berbentuk 
trapesium kemudian ditekuk dan dilakukan modifikasi pada bagian atas. 
Sehingga, diharapkan aliran yang melewati saluran mengarah ke plat penyerap 
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baik bagian samping maupun bagian atas. Kemudian, untuk menghindari dead 
stage maka obstacle dibuat pejal. Pada penelitian ini, dilakukan variasi sudut 
tekuk obstacle untuk mendapatkan sudut tekuk yang paling optimum sehingga 
temperatur fluida akan meningkat dan menghasilkan efisiensi yang tinggi 
namun pressure drop yang rendah. Tahap kedua adalah eksperimen yang 
dilakukan secara artificial, lampu halogen digunakan untuk menggantikan 
matahari. Pada tahap ini hanya dimensi obstacle paling optimum dan jarak 
paling optimum yang diuji. Variasi pada eksperimen terdiri dari kecepatan 
inlet, Intensitas radiasi terhadap kenaikan temperatur, pressure drop dan 
efisiensi. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Penggunaan kolektor tipe trapezoidal adalah untuk meningkatkan kinerja 
kolektor  surya,  ditunjukkan dengan meningkatnya efisiensi kolektor surya. 
Adapun  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh variasi sudut obstacle untuk mendapatkan tipe 
obstacle yang paling optimum. 
2. Bagaimana pengaruh penambahan obstacle terhadap peningkatan 
temperatur dari absorber ke fluida kerja dan efisiensi kolektor surya. 
3. Bagaimana pengaruh perubahan laju aliran massa fluida inlet dan 
intensitas radiasi terhadap kinerja kolektor surya.  
 
1.3 Batasan Masalah 
Beberapa  batasan  dan  asumsi  yang  diambil  dalam penelitian ini adalah  
1. Pengambilan data dilakukan pada steady state condition. 
2. Aliran udara yang mengalir di dalam ducting kolektor surya dianggap 
uniform pada sisi inlet, steady dan incompressible. 
3. Penggunaan bahan untuk obstacle adalah aluminium serta di isolasi pada 
bagian dalam. 
4. Obstacle hanya berfungsi sebagai pengarah aliran dan vortex generator. 
5. Eksperimen menggunakan hasil dari simulasi yang memiliki nilai 
effectiveness paling tinggi. 
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6. Data-data lain yang diperlukan dalam perencanaan dan analisa diambil 
sesuai dengan literatur yang relevan. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Meningkatkan efisiensi dengan cara menambahkan obstacle pada kolektor 
surya. 
2. Mengetahui pengaruh penambahan dan jarak susunan obstacle terhadap 
peningkatan temperatur fluida kerja dan efisiensi kolektor surya. 
3. Mengetahui pengaruh perubahan laju aliran massa fluida inlet dan 
intensitas radiasi terhadap kinerja kolektor surya. 
 
1.5 Manfaat Penelitan 
Manfaat yang dapat diambil dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Dapat mengurangi  ketergantungan  manusia  terhadap penggunaan  bahan 
bakar  fosil dengan pengoptimalan energi alternatif yang sangat melimpah 
jumlahnya, yakni energi panas matahari. 
2. Sebagai referensi desain untuk aplikasi nyata pemanfaatan teknologi untuk 
kepentingan  masyarakat 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I  :  Pendahuluan  
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 
manfaat, batasan masalah serta sistematika  penulisan  dari perencanaan 
yang dilakukan. 
BAB 2  :  Dasar Teori 
Bab ini menuliskan tentang tinjauan pustaka dan dasar teori tentang 
kolektor surya. 
BAB 3  :  Metodologi Penelitian 
Bab ini menjelaskan tentang gambaran sistem kerja pada penelitian yang 
dilakukan, pra-desain kolektor surya dengan tipe trapezoidal dengan 
penambahan obstacle serta peralatan ukur dan instalasi yang  digunakan  
pada  penelitian yang dilakukan. 
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BAB 4 : Hasil dan Pembahasan 
 Bab ini berisi pembahasan dan analisa mengenai hasil simulasi dan hasil 
eksperimen. 
BAB 5 : Kesimpulan 
































KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang peningkatan efisiensi dan perpindahan panas secara 
konveksi pada kolektor surya menggunakan berbagai bentuk plat penyerap dan 
bentuk obstacle serta susunan obstacle telah banyak dilakukan. Secara umum, 
dengan penambahan obstacle dapat meningkatkan efisiensi kolektor surya. 
Beberapa penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi antara lain sebagai 
berikut. 
2.1.1 Peningkatan Kinerja Solar Air Heater 
Penelitian mengenai peningkatan kinerja solar air heater jenis v-corrugated 
dilakukan oleh Ardiansyah (2010) disimpulkan v-corrugated dengan sudut 20° 
memiliki performansi terbaik dengan nilai Qu paling tinggi seperti ditunjukkan 
pada grafik Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1  Grafik Quseful pada berbagai sudut (Ardiansyah, 2010) 
 Kemudian dilanjutkan oleh Ekadewi (2014) dengan menambahkan 
obstacle di dalam saluran v-corrugated. Bentuk geometri dan ukuran skema 
instalasi peralatan eksperimen seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2. Tinggi plat 
absorber 85mm, labar 30 mm dengan panjang 900mm. Pada penelitian ini 
obstacle disusun secara inlined.  
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Gambar 2.2 skema instalasi peralatan eksperimen (Ekadewi,2014). 
Obstacle yang digunakan adalah bentuk segitiga dengan tinggi 51mm dan 
lebar alas 18mm.  Namun, obstacle tanpa sudut tekuk memiliki kekurangan yakni 
pressure drop yang tinggi. Sehingga, untuk mengurangi pressure drop dilakukan 
sudut tekuk pada obstacle.  
 
Gambar 2.3 Pandangan depan ukuran obstacle dalam saluran (Ekadewi,2014). 
Variasi sudut tekuk dilakukan dari 0° sampai 80°, ukuran pandangan 
depan obstacle ditunjukkan seperti pada Gambar 2.3. Hasil yang terbaik 
dihasilkan oleh obstacle dengan sudut tekuk 30° dikarenakan memiliki heat gain 
factor paling tinggi. Heat gain factor merupakan perbandingan efisiensi dengan 




Gambar 2.4 Koefisien heat loss UL dan heat gain factor Fo 
Berdasarkan eksperimen diperoleh grafik efisiensi dan pressure drop pada 
masing-masing sudut tekuk dengan variasi kecepatan 1-5 m/s seperti pada 
Gambar 2.5. Hasil menunjukkan semakin tinggi kecepatan maka efisiensi akan 
meningkat serta meningkatkan presssure drop. 
 
 




Ozgen et al. (2009) melakukan penelitian kolektor surya dua laluan 
dengan menambahkan kaleng yang berfungsi sebagai obstacle disusun secara 
inlined dan staggered seperti pada Gambar 2.6. 
 
 
Gambar 2.6 Susunan obstacle (Ozgen, et al., 2009) 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperolah grafik pengaruh 
laju udara terhadap efisiensi. Semakin besar laju aliran udara maka efisiensi 
semakin tinggi dan susunan obstacle secara staggered memiliki efisiensi paling 




Gambar 2.7 Grafik Efisiensi terhadap laju udara dengan berbagai tipe kolektor 
Abene et al. (2004) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 
berbagai bentuk obstacle terhadap kinerja kolektor surya. Bentuk-bentuk obstacle 
yang diteliti antara lain tanpa obstacle (WO), obstacle bentuk ogival transverse 
(OT), bentuk ogival yang ditekuk miring (OFI), pipa dibengkokan (WT), delta 
dibengkokan (WDL1), ogival dibengkokkan (WOL1), dan bentuk transverse-
longitudinal (TL). Bentuk-bentuk obstacle ditunjukkan pada Gambar 2.8. 
 
Gambar 2.8 Bentuk-bentuk obstacle (Abene, et al., 2004). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 
obstacle dengan bentuk TL dan WDL1 memiliki efisiensi tertinggi dibandingkan 
efisiensi bentuk obstacle yang lain seperti yang ditunjukkan grafik pada Gambar 2.9. 
 
Gambar 2.9 Efisiensi kolektor dengan berbagai obstacle (Abene, et al., 2004) 
Pengaruh efek banyangan terhadap performansi solar kolektor dipaparkan 
oleh Bany dan Appelbaum (1986). Dua buah kolektor disusun secara sejajar, plat 
kedua mendapat bayangan dari plat pertama dengan gambar skema bayangan 
seperti pada Gambar 2.10. Secara umum, bayangan yang terbentuk pada 
permukaan kolektor surya akan menurunkan jumlah energi yang diserap.  
 
Gambar 2.10 Bayangan pada plat (Bany dan Appelbaum, 1986). 
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2.1.2 Studi Numerik Terkait Solar Air Heater 
Dongxu et al. (2015) melakukan simulasi numerik untuk mengetahui 
perpindahan panas dan aliran fluida pada solar air heater dengan menambahkan 
plat bentuk V pada plat absorber. Model RNG k-ԑ merupakan model yang paling 
sesuai untuk digunakan dikarenakan hasil berupa bilangan Nu mendekati hasil 
eksperimen seperti pada Gambar 2.11.  
 
 
Gambar 2.11 Grafik perbandingan model turbulen dengan hasil eksperimen 
(Dongxu et al. (2015) 
Hal serupa juga dipaparkan oleh Yadav dan Bhagoria (2013) seperti pada 
gambar 2.12 yang meneliti perpindahan panas dan aliran fluida pada solar air 
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heater dengan penambahan kawat sirkular yang dipasang melintang pada plat 
absorber. Pressure-velocity coupling diselesaikan menggunakan SIMPLE pada 
kedua penelitan tersebut. 
 
 
Gambar 2.12 Grafik perbandingan model turbulen dengan hasil eksperimen (Yadav & 
Bhagoria, 2013). 
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2.2 Analisa Thermal dalam Solar Air Heater 
Rangkaian thermal dalam saluran Solar Air Heater dapat dilihat pada 
Gambar 2.13. Energi yang diserap plat (S) memanaskan plat hingga temperatur 
menjadi Tabs. Energi ditransfer dari plat ke udara sekitar pada Tamb melalui bagian 
bawah kolektor  dengan koefisien kehilangan panas UB dan bagian atas plat 
hingga kaca penutup dengan koefisien kehilangan panas UT serta menjadi enegi 
yang berguna Qu yang memanasi udara dari Temperatur masukan Tf,in menjadi 
temperatur keluaran Tf,out. 
 
Gambar 2.13 Tahanan thermal pada Solar Air Heater 
Pada tahanan thermal di atas, UT dapat dihitung menggunakan persamaan:   
   
 
     
          (2.1) 
   
 
            
         (2.2) 
   
 
         
         (2.3) 
Sedangkan, UB dapat dihitung menggunakan persamaan: 
   
 
  
          (2.4) 
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          (2.5) 
Kehilangan panas total (UL) merupakan penjumlahan dari UT dan UB  atau dengan 
persamaaan: 
                 (2.6) 
Berdasarkan persamaan di atas diperlukan koefisien konveksi, koefisien radiasi 
serta koefisien konduksi dimana nilai-nilai tersebut dibahas pada subbab 2.2.1 
sampai 2.2.3.  
2.2.1 Perpindahan Panas Konveksi 
Konveksi adalah proses perpindahan panas dari temperatur tinggi ke 
temperatur rendah melalui suatu medium disertai dengan perpindahan partikel 
medium tersebut. Perpindahan panas secara konveksi dibagi menjadi dua, 
konveksi alami dan konvesi paksa. 
Konveksi alami adalah proses perpindahan panas secara alami akibat gaya 
bouyancy. Pada Solar Air Heater konveksi alami terjadi di permukaan kaca 
dengan udara yang berhembu. Pada kondisi ini, temperatur permukaan kaca lebih 
tinggi dibandingkan temperatur infinity. Konveksi alami pada permukaan kaca 
ditunjukkan seperti pada Gambar 2.14. 
 
Gambar 2.14 Hot Plate Ts˃T
  
 (Incropera & DeWitt, 2002). 
   ̅̅ ̅̅ ̅         
 
            
                  (2.7) 
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Konveksi alami juga terjadi di antara permukaan kaca bagian bawah dengan plat 
absorber. Pada penelitian kali ini, bilangan Nusselt diperoleh menggunakan 
pendekatan v-corrugated karena penelitian untuk plat bentuk trapezoidal belum 
pernah ada. Persamaan 2.8 dan Tabel 2.1 digunakan untuk memperoleh bilangan 
Nusselt. Pada Tabel 2.1 terdapat konstanta A yang merupakan perbandingan 
tinggi absorber (h) dengan jarak kaca ke setengah tinggi absorber (l), seperti 
ditunjukkan pada Gambar 2.15. Pada persamaan tersebut terdapat bilangan 
Rayleigh yang dapat diperoleh dari persamaan 2.9.  
                        (2.8) 
Table 2.1 Konstanta untuk persamaan 2.8 
 
Gambar 2.15 V-corrugated plat absorber.  
   
      
  
         (2.9) 
Konveksi paksa adalah proses perpindahan panas secara tidak alami 
karena ada pengaruh dari luar, contoh hembusan angin dari induced fan. Pada 
penelitian kali ini, konveksi paksa terjadi di dalam saluran plat absorber. Bilangan 
Nusselt diperoleh menggunakan persamaan 2.10 (Gnielinski,1976). 




)           




   
(  
 
   )
                                (2.10)    
Dari persamaan di atas terdapat bilangan Reynolds dan bilangan Prandl yang 
dapat dperoleh dari persamaan: 
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         (2.11) 
   
 
 
         (2.12) 
Sedangkan,  friction factor diperoleh dari Table 2.2. 
Tabel 2.2 Kekasaran permukaan 
 
 
2.2.2 Perpindahan Panas Radiasi  
Perpindahan panas radiasi tidak membutuhkan zat perantara, radiasi yang 
dipancarkan oleh permukaan berasal dari energi panas zat yang dipindahkan oleh 
permukaan tersebut. Laju perpindahan panas radiasi dapat ditunjukkan oleh 
persamaan sebagai berikut : 
  
   
      
    
            (2.14) 
dimana q” rad adalah fluks radiasi (W/m
2
), ζ merupakan konstanta Stephen 
Boltzman (5,6697 . 10-8W/m2.K4) dan   adalah emmisivitas bahan. 
Pada Solar Air Heater perpindahan panas radiasi yang pertama terjadi di 
permukaan kaca penutup dengan udara luar. Koefisien perpindahan panas radiasi 
dapat dihitung menggunakan persamaan: 
              
(        )  
 
    
 
    (        )
(        )
    (2.15) 
19 
 
Perpindahan panas yang kedua terjadi antara kaca penutup dengan plat 
absorber. Koefisien perpindahan panas radiasi dapat dihitung menggunakan 
persamaan: 
          
        
 
    (        )
      
    
 
 
     
 
         
     
      (2.16) 
Dimana F adalah view factor yang membikan pengaruh terhadap proses 
perpindahan panas radiasi dari plat absorber ke udara sekeliling. 
View factor dapat diperoleh menggunakan persamaan: 




        
     
       (2.17) 
2.2.3 Perpindahan Panas Konduksi 
Konduksi adalah proses perpindahan panas dari temperatur tinggi ke 
temperatur rendah, melalui suatu media tanpa disertai perpindahan partikel media 
itu sendiri. Laju perpindahan panas konduksi ditunjukkan pada persamaan (2.18) 
dimana q” adalah fluks perpindahan panas konduksi (W/m
2
) dan k adalah 
koefisien konduksi  (W/m
2
.K). 
    
  
 
         (2.18)        
Pada Solar Air Heater perpidahan panas konduksi terjadi pada bagian 
bawah yakni saat panas melewati  styrofoam dan triplek. Nilai koefisien konduksi 
untuk styrofoam adalah 0.045 W/mK dan 0.12 W/mK untuk triplek.                                                                     
2.3 Energi  Berguna dan Efisiensi Kolektor Surya 
Menurut (Duffie, 1991), enegi berguna yang diserap oleh fluida dapat dinyatakan 
dengan persamaaan: 
            (      )             (2.19) 
Dimana Ac adalah luasan kolektor surya yang terpapar sinar matahari dan 
FR adalah heat removal factor dapat diperoleh dari persamaan: 
    
               (2.20) 
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F’ adalah collector efficiency factor, nilai tersebut dapat dihitung dari persamaan: 




     





     
        (2.21) 
Sedangkan F’’ dapat dihitung dari persamaan: 
        
 
 
          (2.22) 
Dimana,   
   
       
        (2.23) 
S adalah radiasi matahari yang diserap kolektor surya dinyatakan dengan 
persamaan : 
                                                                                                              (2.24) 
Dalam hal ini, I adalah kecepatan radiasi (W/m
2
), transmisivitas adalah τc 
dan absorptivitas adalah αap.  
Efisiensi kolektor surya merupakan perbandingan antara energi yang berguna 




    
                                    (2.25) 
Desain obstacle yang optimum diketahui dari perbandingan efisiensi 
menggunakan Qu secara thermodinamika dengan pressure drop dinyatakan 
dengan persamaan: 
|
   
   
|  |
       
   
       
   
|           (2.26) 
dimana,            ̇              (2.27) 
Energi yang hilang dapat dihitung menggunakan persamaan: 




1.4 Konfigurasi Pengujian 
Pada penelitian kali ini, menggunakan konfigurasi yang direkomendasikan 
ASHRAE 93-1986. Gambar 2.16 menunjukkan peletakan alat ukur saat 
melakukan pengujian kolektor surya dengan fluida udara. 
 
Gambar 2.16 Konfigurasi pengujiann kolektor surya fluida udara (ASHRAE 93-1986, 
1986). 
Thermocouple digunakan untuk mengukur temperatur dan pressure gauge 
atau manometer digunakan untuk mengukur perubahan tekanan. Thermocouple 
dan manometer diletakkan dengan jarak yang di dalamnya terdapat unsur √  , 
dimana a dan b adalah dimensi saluran yang digunakan dalam kolektor surya. 
Pada sisi masukan: pressure gauge diletakkan pada jarak 0.5√   dari ujung 
masukan kolektor, thermocouple diletakkan pada jarak 2√   dari ujung masukan 
kolektor, dan panjang inlet sebesar 3.5√  .  Pada sisi keluaran: pressure gauge 
diletakkan pada jarak 2√   dari ujung keluaran kolektor, thermocouple 
diletakkan pada jarak 3.5√   dari ujung keluaran kolektor, dan panjang outlet 
sebesar 4√  .  
1.5 Honeycomb pada Saluran 
Penelitian mengenai honeycomb telah dilakukan oleh Mehta & Bradshaw 
(1979). Berdasarkan penelitian tersebut disimpulakan bahwa honeycomb dapat 
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menghilangkan olakan dan menseragamkan aliran. Bentuk cell honeycomb dapat 
berupa segitiga, lingkaran, hexagonal dan persegi dengan panjang cell 6 sampai 8 
kali diameternya.  
 
2.6 Computational Fluid Dynamic 
 Computational Fluid Dynamics (CFD) merupakan suatu cabang ilmu yang 
melakukan pendekatan secara numerik untuk menyelesaikan permasalahan fluida, 
perpindahan panas dengan menggunakan computer. Ada tiga tahapan dalam 
menyalesaikann CFD yaitu tahap pre-processing, pro-processing dan post-
processing. 
 Pre-processing merupakan langkah pertama dalam melakukan simulasi 
secara CFD, yang dimulai dengan membuat model dari geomteri yang 
disimulasikan dengan bantuan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design), 
selanjutnya membagi geometri menjadi bagian-bagian kecil dengan mesh yang 
sesuai, selanjutnya memberikan kondisi batas pada geometri dan sifat-sifat dari 
fluida kerja yang digunakan. 
 Pro-processing, tahapan ini perangkat lunak solver menghitung persamaan-
persamaan yang diaplikasikan terhadap kondisi-kondisi yang telah didefinisikan 
sebelumnya pada tahap pre processing. 
 Post-processing merupakan tahap terakhir dalam proses simulasi CFD 
adalah post processing, dimana pada tahap ini dilakukan pengambilan dan 
interpretasi data dari perhitungan tahap sebelumnya. Data yang bisa diambil dapat 
berupa kontur, gambar, kurva, maupun animasi 
Terdapat beberapa model turbulen salah satunya adalah RNG k-ε. Model 
renormalization Group k-ε (RNG k-ε) merupakan model persamaan k-ε yang 
menyelesaikan persamaan RANS dengan teknik statistik yang baik. Keunggulan 
model RNG k-ε adalah ada tambahan dalam persamaan epsilon, persamaan 
tersebut dapat memperbaiki analisis untuk aliran yang terhambat, dapat 
mensimulasikan pengaruh olakan dalam turbulensi dan meiliki formula analitis 
untuk bilangan Prandtl aniran turbulen. Model RNG k-ε dapat memprediksi aliran 
dengan lengkungan yang sangat streamline, aliran transisi dan dinding dengan 
perpindahan kalor dan massa. (halaman ini sengaja dikosongkan). 
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BAB 3  
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Sistem dan Prinsip Kerja Solar Air Heater yang Akan Diteliti   
Penelitian ini dilakukan secara simulasi dan eksperimen, difokuskan pada 
bagaimana mendesain kolektor surya yang memiliki performansi lebih tinggi 
yakni dengan mengubah kolektor surya bentuk v-corrugated menjadi bentuk 
trapezoidal. Bentuk trapezoidal memiliki luasan kolektor yang lebih besar 
dibandingkan bentuk v-corrugated. Bentuk ini diharapkan dapat menyerap panas 
lebih banyak sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Sistem kerja Solar 
Air Heater bentuk trapezoidal ditunjukkan seperti pada Gambar 3.1. 
 
 
Gambar 3.1 Sistem kerja Solar Air Heater bentuk trapezoidal. 
 
 Prinsip kerja Solar Air Heater adalah energi panas matahari 
ditransmisikan oleh kaca kemudian diserap oleh plat penyerap. Panas tersebut 
digunakan untuk memanaskan udara yang dialirkan di atas dan di bawah plat 
penyerap dengan bantuan induced fan. 
3.2 Tinjauan Pra-Desain Plat Absorber dari Sisi Luasan Efektif  
Bayangan memberikan pengaruh terhadap performansi kolektor surya. 
Bayangan mengakibatkan adanya daerah yang tidak tersinari sehingga luasan 
efektif  kolektor surya menjadi berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
perhitungan luasan efektif. Ukuran geometri plat absorber bentuk trapezoidal 
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ditunjukkan pada Gambar 3.2. Ukuran tinggi (t) dan lebar (x) yang digunakan 
sama seperti plat absorber bentuk v-corrugated telah diteliti sebelumnya oleh 
Ekadewi (2014) yakni t = 85 mm dan x = 30 mm. Kemudian dilakukan variasi 
sudut beta dari 80° sampai 89° seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1.  
 
Gambar 3.2 Plat absorber bentuk trapezoidal. 
Tabel 3.1 Ukuran plat absorber bentuk trapezoidal dalam satuan mm. 
Beta x T W A b L 
89 30 85 27 85.01 1.5 900 
88 30 85 24 85.05 3.0 900 
87 30 85 21 85.12 4.5 900 
86 30 85 18 85.21 5.9 900 
85 30 85 15 85.32 7.4 900 
84 30 85 12 85.47 8.9 900 
83 30 85 9 85.64 10.4 900 
82 30 85 6 85.84 11.9 900 
81 30 85 3 86.06 13.5 900 
80 30 85 0 86.31 15.0 900 
 





BT pada tanggal 1 Maret 2016, maka dapat diketahui hari ke-n dalam 
tahunan, yaitu: 
n = 59 + i = 59 + 1 = 60 
 memiliki sudut deklinasi yaitu 
           (   
     
   
) = -8.29 
Pada pukul 08.00 (solar time) didapatkan sudut jamnya (hour angle) adalah : 
ω = 15τ - 180
o







dengan sudut altitude (α) maupun sudut azimuth (γs) adalah : 
sin αs = sin Ø cos δ + cos Ø cos δ cos ω = 0.365 
αs = arc sin 0.365 = 21.43 
       
         
    
 -0.9206 
maka          (       )         
untuk perubahan tiap jam ditunjukkan pada Tabel 3.2. 
Tabel 3.2 Nilai perubahan sudut dari pukul 08:00 sampai 16:00. 
jam ω sin αs Αs sin γs cos γs  γs 
08:00 -60 0.365389 21.43 -0.92062 0.39 -67.02 
09:00 -45 0.568678 34.66 -0.85067 0.53 -58.28 
10:00 -30 0.724667 46.44 -0.71798 0.7 -45.89 
11:00 -15 0.822726 55.36 -0.45057 0.89 -26.78 
12:00 0 0.856172 58.89 0 1 0 
13:00 15 0.822726 55.36 0.45057 0.89 26.78 
14:00 30 0.724667 46.44 0.717981 0.7 46.81 
15:00 45 0.568678 34.66 0.850671 0.53 58.28 
16:00 60 0.365389 21.43 0.920615 0.39 67.02 
 
Berikut adalah contoh perhitungan tinggi bayangan (Hs) untuk sudut 89
o
 
pada pukul 08:00, dimana terdapat beberapa persamaan yang menggunakan 
simbol A dan D. A adalah sisi miring plat absorber (a) dan D adalah panjang alas 
plat absorber (x) seperti pada Tabel 3.1 : 
          
             
     
         
     (  
        
  
)            
Sedangkan panjang bayangan (Ls) untuk sudut 89
o
 pada pukul 08.00 
adalah sebagai berikut : 
   
              
     
        
          (  
(        )  
  
)          
Dengan mengunakan cara yang sama, bisa didapatkan besarnya Hs dan Ls 
untuk tiap sudut dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00, hasil perhitungan seperti 






          [〈    (               )〉 (   )]            
Luasan efektif untuk sudut beta 80° sampai 89° ditunjukkan pada Tabel 3.3 
berdasarkan tabel tersebut sudut 89° memiliki luas efektif paling besar . 
Tabel 3.3 Nilai luasan efektif kolektor surya untuk berbagai sudut beta. 
 
Beta Hsavg Lsavg Ap(m) 
89 -11.47 58.15 4.95963 
88 -11.61 58.11 4.90183 
87 -11.74 58.07 4.84428 
86 -11.87 58.03 4.78703 
85 -12.00 58.00 4.73013 
84 -12.13 57.96 4.67361 
83 -12.26 57.93 4.61750 
82 -12.38 57.90 4.56183 
81 -12.51 57.87 4.50663 
80 -12.64 57.84 4.45191 
 
3.3 Tinjauan Pra-Desain Plat Absorber dari Panas yang Berguna  
Setelah memperoleh luasan efektif, selanjutnya adalah mengghitung panas 
yang berguna. Pada perhitungan ini menggunakan data-data aktual berdasarkan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2010). Berikut adalah 
contoh perhitungan panas yang berguna untuk sudut 89°. 
Menghitung hw 
Dimana, Tcg = 324,62 K; Tf,avg = 315,17 K maka berdasarkan tabel 









/s; Pr = 0,706; k = 0,0274 
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Menghitung hr,amb-cg 
Dimana Tcg = 324,62 K; Tamb = 305,72 K, maka: 
                 
                             
              
(        )(   
      
 )(        )
        
              
Menghitung hc,cg-abs 
Dimana: Tcg = 324,62 K; Tabs = 346,15 K 
          
        
 
 
             
 
          
Dengan tabel A.4 Thermophysical Properties of Gases at Atmospheric Pressure, 
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Nusselt number didapatkan dari data penelitian oleh Ardiasyah (2010) dengan 
sudut 20
o
, yaitu sebesar 8,895 
          
    
  
            
Menghitung hr,cg-abs 
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Tabel 3.4 nilai F12-3 untuk berbagai sudut beta. 
Beta F1-3 a(cm) H(cm) F12-3 hr,cg-abs 
89 0.299091 8.501 2.125 0.23928 0.34802976 
88 0.305342 8.505 2.125 0.24430 0.35266970 
87 0.311645 8.512 2.125 0.24938 0.35738219 
86 0.318002 8.521 2.125 0.25453 0.36216632 
85 0.324410 8.532 2.125 0.25973 0.36702139 
84 0.330869 8.547 2.125 0.26499 0.37194691 
83 0.337380 8.564 2.125 0.27031 0.37694259 
82 0.343941 8.584 2.125 0.27569 0.38200828 
81 0.350552 8.606 2.125 0.28113 0.38714394 
80 0.357212 8.631 2.125 0.28664 0.39234970 
 
Menghitung hc,duct 
Dimana Tf,avg = 322,15 K maka berdasarkan tabel A.4 Thermophysical Properties 
of Gases at Atmospheric Pressure, maka nilai propertiesnya Pr = 0,706 






          
       
            
Dengan melakukan interpolasi,sehingga didapatkan nilai fricrion factor (f) sebesar 
0,119078 
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 Hasil perhitungan Qu untuk berbagai sudut beta dilampirkan pada Lampiran 
2. Gambar 3.3 adalah grafik Qu untuk sudut 80° sampai 89°. Berdasarkan grafik 
tersebut sudut 89° memiliki nilai Qu tertinggi. 
 
Gambar 3.3 Grafik panas yang berguna (Qu). 
 
3.4 Tinjauan Pra-Desain Obstacle 
Tinjauan pra-desain obstacle dilakukan secara simulasi, menggunakan 
software fluent. Ada 3 jenis obstacle yang akan diteliti yakni obstacle dengan 
sudut tekuk 20°, 30° dan 40°, pandangan depan ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
Simulasi dilakukan pada perbandingan jarak antar obstacle dengan tinggi obstacle 
sama dengan 1 atau S/H=1. Beberapa perhitungan diperlukan untuk menentukan 
tipe obstacle yang paling optimum. Perhitungan tersebut antara lain kenaikan 

































Gambar 3.4  a.) Obstacle bentuk segitiga ditekuk (Ekadewi, 2014). 
b.) Obstacle bentuk trapesium ditekuk. 
c.) Geometri obstacle 3D dan jarak  S/H. 
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tekuk  s/h 
A 20ᵒ 




3.5 Rancangan Simulasi dengan Computatioal Fluid Dynamic 
Proses selanjutnya mensimulasikan tipe obstacle dan jarak yang optimum 
dengan menggunakan software CFD komersial yang meliputi beberapa tahapan 
terdiri dari Pre-pocessing, Processing dan Post-pocessing. 
3.5.1 Pre-processing 
Beberapa tahapan pada proses ini di awali dengan pembuatan geometri, 
pembuatah mesh dan kemudian penentuan boundary condition. Boundary 
condition ditunjukkan seperti pada Gambar 3.5. Masukan di posisi z = 0 
didefinisikan  sebagai velocity inlet. Keluaran di posisi z = - 900 didefinisikan 
sebagai outflow. Dinding atas dan samping didefinisikan sebagai wall dengan heat 
flux konstan sedangkan dinding bagian bawah didefinisikan sebagai insulated 
wall. 
 




Setelah membuat meshing dan menentukan boundary condition, kemudian 
simulasi dilakukan menggunakan software fluent 6.3.26 dengan memasukkan 
nilai-nilai pada boundary condition serta pengaturan parameter  processing seperti 
pada Tabel 3.7. Convergence criterion menggunakan 10
-6
. 
Tabel 3.7 Pengaturan parameter processing 
3.5.3 Post-processing 
Data dari proses iterasi kemudian diolah untuk mendapatkan beberapa 
parameter yang diperlukan antara lain seperti pada Tabel 3.8 Desain simulasi. 
Tabel 3.8 Desain simulasi. 
OUTPUT 
Didapat Tfin, Tfout, Pin, Pout 




Model Solver Solver Pressure Based 
  Formulation Implicit 
  Space 3D 
Energi Equation Active   
Model viscous RNG k-epsilon model, standard wall function 
Boundary Condition Type Value 
Inlet Velocity Inlet V= 2.62 m/s (Re=4000) 
Tin= 299K 
Outlet Outflow - 
Dinding Wall Heat flux = 620W/m² 
Material Density Cp K Viscosity 
kg/m³ J/kg.K W/mK kg/ms 
1.16607 1006.98 0.02622 1.841x10⁻⁵ 
Pressure-Velocity Coupling SIMPLE   
Discretization Pressure Second Order 
  Momentum Second Order 
  Turb.Kinetic Energi Second Order 
  Turb. Dissipation Rate Second Order 
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3.5.4 Grid independence 
Grid independence merupakan sebuah proses untuk menentukan jumlah 
meshing agar simulasi dapat dikatakan  akurat dan valid. Pada proses kali ini 
dibuat lima jenis mesh A, B, C, D dan E. Hasil grid independence ditunjukkan 
pada Tabel 3.9 dari table tersebut dapat disimpulkan semakin banyak jumlah cell 
maka nilai y+ akan semakin menurun. Hal tersebut menandakan cell semakin 
rapat di dinding dan dapat meningkatkan keakuratan. Parameter lain seperti ∆T, 
∆P dan ∆Qu diplot ke dalam grafik untuk mengetahui trend grafik dari kelima 
jenis mesh seperti ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
Tabel 3.9 Grid independence. 
Mesh Cells Faces Nodes Y+ 
∆T ∆P Qu 
(K) (Pa) (Watt) 
A 401241 858536 103710 18.04 14.37 3.94 112.54 
B 797885 1825441 354277 17.28 15.08 4.18 114.96 
C 1259435 2823965 435141 14.27 15.73 5.61 118.66 
D 1524571 3756452 557689 11.32 16.42 6.36 122.36 




Gambar 3.6 Grafik grid-independence. 
Dari Gambar 3.7 terlihat mesh D dan E memiliki nilai yang hampir sama 
untuk ∆T, ∆P maupun ∆Qu. Mesh D dan E juga memiliki prosentase selisih error 
kecil dibandingkan dengan mesh yang lain seperti pada Tabel 3.10. Berdasarkan 







































mempertimbangkan kemampuan komputer dan keefektifan waktu mesh D dipilih 
untuk dijadikan acuan dalam menentukan jumlah grid.  
Tabel 3.10 Prosentase error untuk ∆T, ∆P dan ∆Qu. 
Mesh % ∆ T %∆ P %Qu 
A ke B 4.71 5.74 2.11 
B ke C 4.13 25.49 3.12 
C ke D 4.20 11.79 3.02 
D ke E 3.01 3.93 1.33 
 
Adapun ilustrasi mesh yang digunakan menggunakan tipe Hex Core 




(b)   
Gambar 3.7 Meshing yang digunakan.(a) tanpa obstacle, (b) dengan obstacle. 
3.5.5 Hasil Simulasi Numerik 
Hasil yang diperoleh dari simulasi di plotkan kedalam grafik perbandingan 
antara effectiveness persamaan 2.26, untuk semua variasi sudut obstacle. Obstacle 
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dikatakan memiliki peformansi paling optimum apabila nilai effectiveness paling 
besar diantara obstacle yang lain. 
3.6 Rancangan Eksperimen 
3.6.1 Rancangan Skema Sistem Kerja 
Eksperimen dilakukan di dalam ruangan yang dilengkapi dengan Air 
Conditioning. Intensitas radiasi yang diterima permukaan kolektor dijaga konstan 
dengan menggunakan 5 buah lampu halogen dengan daya masing-masing 500 
watt sebagai pengganti matahari. Gambar skema sistem kerja ditunjukkan pada 
Gambar 3.1. 
Kolektor surya yang akan diteliti memiliki dimensi tinggi 135mm, panjang 
90mm dan lebar plat absorber 30mm. Kaca bening tebal 3mmpada bagian atas 
plat absorber. Plat absorber terbuta dari Aluminium yang dicat hitam pekat. 
Rangka terbuat dari kayu, styrofoam digunkan sebagai isolator pada sisi kanan, 
kiri dan bawah setebal 25mm. Jarak antara kaca dengan plat absorber 21.25mm 
Selama proses eksperimen dilakukan pengukuran temperature, tekanan dan 
kecepatan. ASRHAE 93-1986 digunakan sebgai dasar peletakan alat ukur seperti 









Gambar 3.8 (a) Letak thermocouple, (b) Alat kerja, dan (c) Susunan 
obstacle. 
Pada sisi masukan: pressure gauge diletakkan pada jarak 0.5√   =24.61mm 
dari ujung masukan kolektor, thermocouple diletakkan pada jarak 2√   
=98.44mm dari ujung masukan kolektor, dan panjang inlet sebesar 
3.5√  =172.27mm.  Pada sisi keluaran: pressure gauge diletakkan pada jarak 
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2√   =98.44mm dari ujung keluaran kolektor, thermocouple diletakkan pada 
jarak 3.5√   =172.27mm dari ujung keluaran kolektor, dan panjang outlet 
sebesar 4√  =196.88mm. Pengukuran kecepatan menggunakan anemometer. 
Honeycomb digunkan untuk menyeragamkan aliran yang masuk kedalam saluran, 
diletakan 172.27mm dari sisi inlet saluran. Thermocouple diletakkan pada tiga 
titik di permukaan kaca, 3 titik di bagian atas plat absorber dan 3 titik di bagian 
samping plat absorber.  
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3.6.2 Peralatan yang digunakan 
Beberapa peralatan digunakan selama eksperimen seperti pada Tabel 3.11. 
Tabel 3.11 Peralatan yang digunakan. 












3. Arduino untuk mengetahui nilai 
temperatur di setiap 















6. Pyranometer Untuk mengukur 
Intensitas radiasi. 
No.Seri : S 
97048.32ML-020VM. 
Buatan : Eko 
Instrument Trading 
Co.Ltd-Jepang. 















8. Induced fan untuk mengalirkan 




Langkah-langkah eksperimen adalah sebagai berikut : 
a. Tahap persiapan 
1. Mempersiapkan dan memastikan semua peralatan dan alat ukur yang 
digunakan dalam kondisi yang baik. 
2. Merangkai semua peralatan dan alat ukur. 
b. Tahap pengambila data 
1. Memastikan semua peralatan yang akan diunakan berada pada 
tempatnya. 
2. Menentukan intensitas radiasi menggunakan dimmer agar temperatur 
seragam. 
3. Memvariasikan kecepatan udara. 
4. Menunggu hingga alat dalam kondisi steady. 
5. Mengambil data yang diperlukan : Tamb, Tf,in, Tf,out, Tcg, Tabs, Pin, Pout. 
6. Mengulangi dengan langkah yang sama, dengan menaikkan kecepatan 
dan intensitas radiasi. 
c. Tahap akhir 
1. Mematikan induced fan. 
2. Mematikan semua peralatan listrik. 









Berikut adalah parameter input dan output disajikan pada Tabel 3.12. 
Tabel 3.12 Desain Eksperimen 
INPUT 
Variabel Tetap Variabel Kontrol 
Dimensi Kolektor  V = 2.62, 3.27, 3.93, 4.59 (m/s) 
Obstacle dan Jarak  I = 520, 620, 720 ( W/m²) 
Optimum       
OUTPUT 
Diukur Tamb, Tcg, Tabs,Tfin, Tfout 
Dihitung 




Tabel 3.13 adalah  tabel pengambilan data saat eksperimen. 
 
Tabel 3.13  Tabel pengambilan data saat eksperimen. 
 
I V Tamb Tcg (K) Tabsorber (K) Tf,in Tf,out 
∆S ∆P 
(W/m²) (m/s) (K) Tcg,1 Tcg,2 Tcg,3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 (K) (K) 
520 
 
                            
2.62                             
3.27                             
3.93                             
4.59                             
620 
 
                            
2.62                             
3.27                             
3.93                             
4.59                             
720 
 
                            
2.62                             
3.27                             
3.93                             

































Studi literatur dan studi numerik 
Studi literatur perencanaan pra-desain kolektor surya bentuk 
trapezoidal (sisi luasan efektif) 
Perencanaan tipe dan jarak sisip antar obstacle  disusun inline 
dengan simulasi numerik 
Persiapan dan pelaksanaan eksperimen kolektor surya dengan 
dimensi dan jarak obstacle yang paling optimum 
Tipe dan jarak obstacle 
optimum 
Mengatur kecepatan udara dengan variasi 2.62, 3.27, 3.93, 
4.59 (m/s)  
Selesai 
Pengambilan data berupa Tamb, Tcg, Tabs,Tf, Pin, Pout 
Pengolahan data, perhitungan, pembuatangrafik, dan analisa 
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3.8 Grafik yang Dihasilkan 
Grafik yang akan dibuat  dari simulasi meliputi : 
1. Kenaikan temperature, penurunan tekanan, effectiveness terhadap variasi 
sudut tekuk obstacle 
Grafik yang akan dibuat  dari eksperimen meliputi : 
1. Kenaikan temperatur terhadap jarak 
2. Penurunan tekanan terhadap kecepatan 
3. Energi yang berguna setiap variasi intensitas terhadap kecepatan 
4. Energi yang hilang setiap variasi intensitas terhadap kecepatan 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Simulasi Numerik dan Pembahasan 
Obstacle dapat meningkatkan perpindahan panas dalam saluran kolektor. 
Peningkatan perpindahan panas ditandai dengan kenaikan temperatur. Kenaikan 
temperatur merupakan selisih temperatur udara masuk dan temperatur udara 
keluar. Kenaikan temperatur ditunjukkan pada Tabel 4.1. Saluran kolektor tanpa 
obstacle memiliki kenaikan temperatur terendah 16.42K. Saluran kolektor dengan 
obstacle sudut tekuk 20° memiliki kenaikan temperatur tertinggi 21.14K. 
Kenaikan temperatut tertinggi karena aliran udara masuk mengenai obstacle. 
Aliran udara yang semula hanya melewati bagian tengah saluran akan terdistribusi 
kebagian samping dan atas obstacle sehingga mengenai plat absorber bagian 
samping dan plat absorber bagian atas. Aliran udara yang mengenai plat absorber 
akan terpanasi sehingga temperatur udara yang keluar kolektor lebih tinggi 
dibandingkan saluran tanpa obstacle. 
Tabel 4.1 Hasil Simulasi 
Sudut ∆T(K) ∆P(Pa) Qu(Watt) Effectiveness 
No Obs 16.42 6.36 122.36 - 
20 21.14 40.36 157.53 0.054 
30 18.58 37.82 138.45 1.924 
40 17.73 36.97 132.12 2.036 
Dari hasil simulasi diperoleh data selisih temperatur (∆T), penurunan 
tekanan atau pressure drop (∆P), energi berguna (Qu) serta effectiveness seperti 
pada Tabel 4.1. Kemudian, untuk memperlihatkan perbedaannya data-data 
tersebut diplotkan ke dalam grafik seperti pada Gambar 4.1. Penentuan obstacle 
yang paling optimum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
memilih effectiveness yang memiliki nilai paling besar atau dapat dinyatakan 
dalam persamaa matematis : |
   
   
|  |
       
   
       
   
| dengan harapan penekukan sudut 
obstacle dapat meningkatkan energi berguna namun dengan penurunan tekanan 
sekecil mungkin. Berdasarkan grafik Gambar 4.1c diperoleh hasil effectiveness 
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terbesar pada sudut 40° yakni sebesar 2.036, nilai tersebut memiliki arti obstacle 
dengan sudut 40° dapat menghasilkan energi yang besar dengan usaha induced 







Gambar 4.1 Grafik (a) ∆T,∆Qu, (b)∆P, (c) Effectiveness 
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Proses simulasi dilakukan untuk mengetahui distribusi temperatur di 
dalam saluran solar kolektor seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. Pada Gambar 
4.2a dan Gambar 4.6a menampilkan bidang tengah dari saluran kolektor yang 
dipotong secara vertical atau dengan koordinat x=0, y1=0, y2=85, z1=0, z2=900. 
Pada Gambar 4.2a terlihat terjadi peningkatan temperatur hingga sisi keluaran 
kolektor. Hal tersebut ditandai dengan distribusi warna yang semakin terang pada 
sisi keluaran. Proses simulasi dilakukan untuk mengetahui distribusi tekanan di 





Obstacle sudut 20° 
 
Obstacle sudut 30° 
 








Obstacle sudut 20° 
 
Obstacle sudut 30° 
 






   
Z=225 Z=450 Z=675 
Tanpa obstacle 
   
Z=225 Z=450 Z=675 
Obstacle sudut 20° 
   
Z=225 Z=450 Z=675 
Obstacle sudut 30° 
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Z=225 Z=450 Z=675 




Gambar 4.2 Distribusi temperatur (a) di center plane x=0, (b) bidang Z tampilan isometris 




























Obstacle sudut 20° 
 
Obstacle sudut 30° 
 










Obstacle sudut 30° 
 






   




   
Z=225 Z=450 Z=675 
Obstacle sudut 20° 
   
Z=225 Z=450 Z=675 
Obstacle sudut 30° 
   
Z=225 Z=450 Z=675 






Gambar 4.3 Distribusi tekanan (a) di center plane x=0, (b) bidang Z tampilan isometris 
(c) di bidang Z, (d) Grafik tekanan terhadap jarak.  
Setelah memperoleh jenis obstacle yang paling optimum yakni obstacle 
dengan sudut tekuk 40° kemudian simulasi dilanjutkan untuk medapatkan jarak 
optimum. Simulasi dilakukan pada obstacle sudut tekuk 40° dengan variasi S/H 
0.7, 1 dan 1.3. Berdasarkan simulasi diperoleh grafik seperti pada Gambar 4.4, 
menunjukkan nilai kenaikan temperatur dan penurunan tekanan untuk setiap jarak 
S/H obstacle. Berdasarkan grafik Gambar 4.4c diperoleh hasil effectiveness 
terbesar pada S/H 1.3 yakni sebesar 0.78, nilai tersebut memiliki arti obstacle 
dengan S/H 1.3 dapat menghasilkan energi yang besar dengan usaha induced fan 
yang kecil. Sehingga, obstacle sudut 40° dengan S/H 1.3 dinyatakan paling 
optimum. 
Tabel 4.2 Hasil Simulasi untuk Obstacle Variasi S/H 
Jarak (S/H) ∆T(K) ∆P(Pa) Qu(Watt) Effectiveness 
No Obs 16.42 6.36 122.36 - 
0.7 18.73 37.09 139.57 0.029 
1 18.53 33.44 138.08 0.109 
1.3 17.73 31.59 132.12 0.780 



































 Gambar 4.4 Grafik (a) ∆T,∆Qu, (b)∆P, (c) Effectiveness 
 
Proses simulasi dilakukan untuk mengetahui distribusi temperatur pada 



















   
Z=225 Z=450 Z=675 
S/H=0.7 
   




   






Gambar 4.5 Distribusi temperatur (a) di center plane x=0, (b) bidang Z tampilan isometris 
(c) di bidang Z, (d) Grafik temperatur terhadap jarak. 
Proses simulasi dilakukan untuk mengetahui distribusi tekanan pada S/H 0.7, 1 













































   




   
Z=225 Z=450 Z=675 
S/H=1 
   


































































Gambar 4.6 Distribusi tekanan (a) di center plane x=0, (b) bidang Z tampilan isometris 
(c) di bidang Z, (d) Grafik tekanan terhadap jarak. (e) vector kecepatan. 
 
Gambar 4.2c dan Gambar 4.5c memperlihatkan kontur temperatur pada 
bidang z=225, z=450, z=675 dan untuk mengetahui distribusi nilai temperatur 
terhadap jarak maka  diplotkan kedalam grafik seperti pada Gambar 4.2d dan 
4.5d. Berdasarkan Gambar 4.2d terlihat obstacle dengan sudut 20° memiliki nilai 
kenaikan temperatur tertinggi. Hal ini yang membuat selisih antara temperatur 
masuk dan temperatur keluar saluran kolektor menjadi besar. Gambar 4.5d 
menunjukkan obstacle sudut 40° dengan S/H=0.7 mengalami kenaikan temperatur 
tertinggi. Hal ini yang membuat selisih antara temperatur masuk dan temperatur 
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keluar saluran kolektor menjadi besar. Gambar 4.3c dan Gambar 4.6c 
memperlihatkan kontur tekanan pada bidang z=225, z=450, z=675 dan untuk 
mengetahui dirtribusi nilai tekanan terhadap jarak maka  diplotkan kedalam grafik 
seperti pada Gambar 4.3d untuk variasi sudut obstacle dan Gambar 4.6d untuk 
sudut obstacle sudut 40° dengan variasi S/H. Berdasarkan Gambar 4.3d terlihat 
obstacle dengan sudut 40° memiliki nilai penurunan tekanan terendah. Hal ini 
yang membuat selisih antara tekanan masuk dan tekanan keluar saluran kolektor 
menjadi kecil. Gambar 4.6d menunjukkan obstacle sudut 40° dengan S/H=1.3 
mengalami penurunan tekanan terendah. Hal ini yang membuat selisih antara 
tekanan masuk dan tekanan keluar saluran kolektor menjadi kecil. Sedangkan, 
Gambar 4.6d menunjukkan vektor kecepatan. Berdasarkan Gambar 4.6c terlihat 
bahwa pada saluran tanpa obstacle tidak terjadi aliran balik. Hal tersebut 
disebabkan udara dapat mengalir bebas di sepanjang laluan. Sedangkan, untuk 
saluran dengan obstacle, aliran udara mengalami backflow atau aliran balik, aliran 
balik inilah yang menyebabkan terjadinya vortex. Aliran udara pada saluran 
dengan obstacle tidak lancar mengalir, melainkan ada yang terdistribusi ke atas  
dan ke samping celah obstacle serta ada sebagian yang berbalik arah ketika 
mengenai bagian depan obstacle. Aliran udara balik inilah yang menyebabkan 
terjadinya penurunan tekanan. 
4.2 Hasil Eksperimen dan Pembahasan 
Eksperimen dilakukan pada desain kolektor surya yang memiliki nilai 
effectiveness paling tinggi berdasarkan hasil simulasi yakni obstacle dengan sudut 
40° dengan S/H 1.3 Selama eksperimen, digunakan 3 variasi intensitas radiasi 
yakni 520 W/m
2




. Terdapat 4 variasi kecepatan untuk 
setiap intensitas radiasi antara lain 2.62 m/s, 3.27 m/s, 3.93 m/s dan 4.59 m/s. 
Berdasarkan data dari hasil eksperimen kinerja kolektor dapat diketahui antara 
lain berupa kenaikan temperatur udara, penurunan tekanan, energi yang terbuang 





4.2.1 Kenaikan Temperatur Udara 
Gambar 4.7 menunjukkan grafik distribusi temperatur kaca penutup 
terhadap jarak dan Gambar 4.8 menunjukkan grafik distribusi temperatur plat 







untuk kecepatan 2.62m/s. Gambar 4.7 memperlihatkan  trend grafik yang naik 
yakni temperatur kaca penutup naik seiring bertambahnya jarak. Kenaikan 
temperatur kaca penutup tertinggi terjadi pada saluran dengan obstacle saat 
intensitas 720 W/m
2
 yakni sebesar 323K. Sedangkan, kenaikan temperatur kaca 
penutup terendah terjadi pada saluran tanpa obstacle saat intensitas 520 W/m
2
 
yakni sebesar 303.5K. 
Gambar 4.8 memperlihatkan  trend grafik yang naik yakni temperatur plat 
penyerap naik seiring bertambahnya jarak. Kenaikan temperatur plat penyerap 
tertinggi terjadi pada plat penyerap bagian atas untuk saluran dengan obstacle saat 
intensitas 720 W/m
2
 yakni sebesar 331K. Sedangkan, kenaikan temperatur plat 
penyerap terendah terjadi pada plat penyerap bagian samping untuk saluran tanpa 
obstacle saat intensitas 520 W/m
2 
yakni 314K. Hal tersebut disebabkan karena 
besarnya pengaruh perpidahan panas dari plat penyerap ke fluida kerja yang juga 
berubah. Plat penyerap mengkonversi intensitas radiasi matahari menjadi energi 
panas yang digunakan untuk memanaskan fluida kerja. Fluida kerja menerima 
panas yang diberikan oleh plat penyerap sepanjang fluida kerja mengalir di dalam 
saluran kolektor. Selama fluida kerja mengalir di dalam saluran kolektor, fluida 
kerja terus menerus mengalami kenaikan temperatur. Hal tersebut dibuktikan 
dengan lebih besarnya temperatur saat keluar kolektor (Tfout) dibandingkan 
temperatur saat masuk kolektor (Tfin). Temperatur dari fluida kerja inilah 
mempengaruhi temperatur plat penyerap yang semakin meningkat seiring dengan 
bertambahnya jarak (x). Kenaikan temperatur plat penyerap ini akan 
mempengaruhi besarnya temperatur kaca penutup yang juga akan semakin 
meningkat. Terjadi fenomena dimana ada perpindahan panas dari plat penyerap ke 
udara diam yang terdapat di ruang antara plat penyerap dengan kaca penutup. 
Perpindahan panas tersebut merupakan konveksi alami, udara panas dari plat 
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penyerap bergerak ke atas menuju kaca penutup akibat gaya buoyancy, fenomena 
tersebut ditunjukan seperti Gambar 4.8b. 
Selisih temperatur udara (∆T) dapat diketahui dari selisih perbedaan antara 
temperatur masuk dan temperatur keluar atau dapat dinyatakan dalam persamaan 
metematis :            . Data yang telah diperoleh kemudian diplotkan seperti 
ditunjukkan pada grafik Gambar 4.9.  Gambar 4.9 menunjukkan bahwa semakin 
meningkatnya intensitas radiasi maka temperatur akan meningkat. Hal tersebut 
dikarenakan semakin besar intensitas maka temperatur fluida keluar akan 
meningkat. Pada masing-masing intensitas terdapat 4 macam variasi kecepatan. 
Berdasarkan Gambar 4.9 ∆T tertinggi terjadi pada saluran dengan obstacle saat 
intensitas 720 W/m
2
 saat kecepatan terendah 2.26 m/s yakni sebesar 14K.
 
 









Gambar 4.8 (a) Grafik kenaikan temperatur plat penyerap terhadap jarak  




Gambar 4.9 Grafik kenaikan temperatur 
4.2.2 Penurunan Tekanan 
Selama eksperimen penurunan tekanan diukur menggunakan manometer. 
Sehingga, penurunan tekanan diperoleh dengan mengetahui selisih jarak 
ketinggian fluida pengisi manometer yakni cairan kerosin. Selisih  jarak 
ketinggian tersebut kemudian dikonversikan kedalam persamaan matematis untuk 
memperoleh perbedaan tekanan. Persamaan matematis tersebut adalah sebagai 
berikut : ∆P=                            . Gambar skema manometer 
ditunjukkan pada Gambar 4.10b. Penurunan tekanan ditunjukkan seperti pada 
Gambar 4.10a. Berdasarkan gambar tersebut, penurunan tekanan bertambah 
seiring bertambahnya kecepatan. Hal tersebut relevan dengan penelitian yang 
dilakukan Ekadewi(2014). Apabila dihubungkan dengan persamaan friksi 
kecenderungan tersebut sesuai. Penurunan tekanan pada saluran dengan obstacle 
memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan saluran tanpa obstacle. Penurunan 
tekanan terbesar dalam saluran dengann obstacle 216.1Pa dan 54.3Pa untuk 
saluran tanpa obstacle pada saat kecepatan tertinggi 4.59m/s. Penurunan tekanan 
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juga disebabkan oleh gaya drag saat aliran fluida kerja masuk ke dalam saluran 
kolektor. Aliran udara mengenai bagian obstacle sehingga aliran berbalik arah dan 







Gambar 4.10 (a) Grafik penurunan tekanan terhadap kecepatan 
(b) Skema manometer yang digunakan 
 
 
4.2.3 Energi yang Terbuang (Qloss) 
Kinerja kolektor surya dapat diketahui dengan menganalisa energi yang 
terbuang atau Qloss. Qloss merupakan sejumlah energi panas yang tidak mampu 
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diteruskan oleh kolektor, sehingga mengakibatkan efisiensi kolektor rendah. 
Semakin tinggi Qloss maka efisiensi kolektor akan semakin rendah.  





 dan 720 W/m
2
 ditunjukkan pada Gambar 4.11. Berdasarkan grafik 
tersebut, nilai Qloss terbesar terjadi saat intensitas 720 W/m
2
 untuk semua variasi 
kecepatan pada salura tanpa obstacle. Trend grafik Qloss mengalami penurunan 
dengan bertambahnya kecepatan. Sedangkan, Qloss terendah terjadi saat 520 
W/m
2
 pada saluran dengan obstacle. Hal tersebut disebabkan semakin 
meningkatnya kecepatan maka temperatur plat penyerap akan menurun. 
Menurunnya temperatur plat penyerap mengakibatkan Qloss menjadi rendah 
mengingat Qloss dapat dicari melalui persamaan:                          
 
 
Gambar 4.11 Energi yang hilang 
4.2.4 Energi yang Berguna (Qu) 
Energi berguna diplotkan kedalam grafik seperti pada Gambar 4.12. Qu 
merupakan fungsi dari laju aliran massa, panas spesifik, temperatur fluida masuk 
dan temperatur fluida keluar kolektor surya. Pada Gambar 4.12 terlihat trend 
73 
 
grafik naik semakin meningkatnya kecepatan. Hal tersebut dikarenakan energi 
berguna akan meningkat seiring meningkatnya laju aliran massa dan kenaikan 
temperatur yang merupakan selisih antara temperatur fluida keluar dengan 
temperatur fluida masuk. Berdasarkan Gambar 4.12 energi berguna tertinggi 
terjadi pada saluran dengan obstacle untuk intensitas 720W/m
2
 saat kecepatan 
4.59m/s yakni sebesar 121W. Sedangkan, energi berguna terrendah terjadi pada 
saluran tanpa obstacle untuk intensitas 520W/m
2
 saat kecepatan 2.62m/s yakni 
sebesar 60.4W. 
 
Gambar 4.12 Energi yang berguna 
 
4.2.5 Efisiensi Kolektor 
Efisiensi kolektor merupakan perbandingan antara panas yang berguna dengan 
intensitas radiasi dan luasan kolektor. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 
eksperimen maka efisiensi kolektor dapat dihitung menggunakan persamaan 2.25 
dan diplotkan kedalam grafik seperti pada Gambar 4.13. Berdasarkan Gambar 
4.13 efisiensi kolektor tertinggi terjadi pada saluran dengan obstacle untuk 
intensitas 520 W/m
2
 pada saat kecepatan 4.59m/s yakni sebesar 0.98. Efisiensi 
terendah terjadi pada saluran tanpa obstacle untuk intensitas 720 W/m
2
 pada saat 
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kecepatan 2.62m/s yakni sebesar 0.56. Trend grafik efisiensi terlihat naik seiring 
meningkatnya kecepatan. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi kecepatan 
fluida yang mengalir di dalam saluran kolektor maka laju aliran massa juga akan 
semakin meningkat, dengan meningkatnya laju aliran massa  maka energi panas 
yang diserap akan semakin besar sehingga efisiensi akan meningkat. Mengingat 
bila dinyatakan dalam matematis :   
       
    
. Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat 
bahwa semakin kecil nilai intensitas maka efisiensi akan naik. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh Qloss. Pada intensitas kecil Qloss juga bernilai rendah. Hal 
tersebut disebabkan pada saat intensitas kecil temperatur plat penyerap juga akan 
bernilai rendah. Mengingat, efisiensi juga didapatkan menggunakan persamaan 
matematis :     
     
    
. Fenomena tersebut relevan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Ekadewi (2014).  
 




Lampiran 1. Luasan efektif pukul 08:00 -10:00 
 
Beta 
08:00 09:00:00 10:00:00 
Py Hs Px Ls Py Hs Px Ls Py Hs Px Ls 
89 8.6031 -17.1492 5.6262 87.9411 8.7054 -17.1475 6.4637 87.6623 5.7745 -17.2210 5.6262 86.9325 
88 8.7516 -17.2988 5.6262 87.8806 8.8538 -17.2955 6.4637 87.5932 5.9230 -17.4366 5.6262 86.8684 
87 8.9002 -17.4493 5.6262 87.8220 9.0025 -17.4445 6.4637 87.5262 6.0716 -17.6478 5.6262 86.8073 
86 9.0491 -17.6012 5.6262 87.7652 9.1514 -17.5949 6.4637 87.4612 6.2205 -17.8557 5.6262 86.7491 
85 9.1984 -17.7548 5.6262 87.7102 9.3007 -17.7472 6.4637 87.3983 6.3698 -18.0611 5.6262 86.6934 
84 9.3481 -17.9104 5.6262 87.6568 9.4504 -17.9016 6.4637 87.3371 6.5196 -18.2648 5.6262 86.6401 
83 9.4984 -18.0686 5.6262 87.6048 9.6007 -18.0586 6.4637 87.2776 6.6698 -18.4677 5.6262 86.5891 
82 9.6493 -18.2297 5.6262 87.5543 9.7516 -18.2186 6.4637 87.2197 6.8208 -18.6704 5.6262 86.5400 
81 9.8010 -18.3940 5.6262 87.5051 9.9033 -18.3818 6.4637 87.1632 6.9724 -18.8736 5.6262 86.4929 






11:00:00 12:00:00 13:00:00 
Py Hs Px Ls Py Hs Px Ls Py Hs Px Ls 
89 5.391 -17.237 5.243 86.938 5.278 -17.242 5.130 86.940 5.391 -17.237 5.243 86.938 
88 5.539 -17.466 5.243 86.880 5.426 -17.476 5.130 86.884 5.539 -17.466 5.243 86.880 
87 5.688 -17.690 5.243 86.824 5.575 -17.703 5.130 86.830 5.688 -17.690 5.243 86.824 
86 5.837 -17.909 5.243 86.772 5.724 -17.926 5.130 86.779 5.837 -17.909 5.243 86.772 
85 5.986 -18.125 5.243 86.721 5.873 -18.145 5.130 86.730 5.986 -18.125 5.243 86.721 
84 6.136 -18.338 5.243 86.673 6.023 -18.361 5.130 86.684 6.136 -18.338 5.243 86.673 
83 6.286 -18.549 5.243 86.628 6.173 -18.576 5.130 86.640 6.286 -18.549 5.243 86.628 
82 6.437 -18.760 5.243 86.584 6.324 -18.788 5.130 86.598 6.437 -18.760 5.243 86.584 
81 6.589 -18.970 5.243 86.542 6.476 -19.001 5.130 86.557 6.589 -18.970 5.243 86.542 
80 6.741 -19.181 5.243 86.501 6.628 -19.214 5.130 86.518 6.741 -19.181 5.243 86.501 
81 
 
Lampiran 1b. (lanjutan) 
 
Beta 
14:00:00 15:00:00 16:00:00 
Py Hs Px Ls Py Hs Px Ls Py Hs Px Ls 
89 5.7745 -17.2210 5.6262 86.9325 8.7054 -17.1475 6.4637 87.6623 8.6031 -17.1492 5.6262 87.9411 
88 5.9230 -17.4366 5.6262 86.8684 8.8538 -17.2955 6.4637 87.5932 8.7516 -17.2988 5.6262 87.8806 
87 6.0716 -17.6478 5.6262 86.8073 9.0025 -17.4445 6.4637 87.5262 8.9002 -17.4493 5.6262 87.8220 
86 6.2205 -17.8557 5.6262 86.7491 9.1514 -17.5949 6.4637 87.4612 9.0491 -17.6012 5.6262 87.7652 
85 6.3698 -18.0611 5.6262 86.6934 9.3007 -17.7472 6.4637 87.3983 9.1984 -17.7548 5.6262 87.7102 
84 6.5196 -18.2648 5.6262 86.6401 9.4504 -17.9016 6.4637 87.3371 9.3481 -17.9104 5.6262 87.6568 
83 6.6698 -18.4677 5.6262 86.5891 9.6007 -18.0586 6.4637 87.2776 9.4984 -18.0686 5.6262 87.6048 
82 6.8208 -18.6704 5.6262 86.5400 9.7516 -18.2186 6.4637 87.2197 9.6493 -18.2297 5.6262 87.5543 
81 6.9724 -18.8736 5.6262 86.4929 9.9033 -18.3818 6.4637 87.1632 9.8010 -18.3940 5.6262 87.5051 





Lampiran 1c. Luasan efektif (lanjutan) 
  
Beta Hsavg Lsavg Ap(cm) 
89 -11.47 58.15 49596.29 
88 -11.61 58.11 49018.32 
87 -11.74 58.07 48442.83 
86 -11.87 58.03 47870.34 
85 -12.00 58.00 47301.30 
84 -12.13 57.96 46736.08 
83 -12.26 57.93 46175.01 
82 -12.38 57.90 45618.34 
81 -12.51 57.87 45066.30 
80 -12.64 57.84 44519.08 
83 
 
Lampiran 2. Hasil pehhitungan panas yang berguna untuk sudut 80° sampai 89 
Hw 
beta Vw(m/s) Tfavg(K) viskos Pr alfa k G Β Ra L=As/p Nu hw 
89-80 
1.0078 315.17 1.589E-05 0.71 2.48E-05 0.0274 9.81 0.003173 4.35E+09 1.8 138.7054 2.111404 
hr,amb-
cg 
Tcg (K) Tamb(K) Tsky hr,amb-cg 
         324.62 305.72 295.06986 9.51487 
         
cg-abs 
Tcg (K) Tabs(K) Tins(K) k(W/mK) Tf,cg-abs Pr 
       324.62 346.15 322.15 0.027935 335.385 0.706 
       
Insulasi 
L1(m) K1(W/mK) L2(m) K2(W/mK) Mdot cp S Tfin Tamb 
     Styrofoam triplek           
     0.01 0.045 0.004 0.12 0.189 1007.7 690.598 314.8 305.72 
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Hasil pehhitungan panas yang berguna untuk sudut 80° sampai 89° (lanjutan). 
 
Beta F1-3 A(cm) H(cm) F12-3 hr,cg-abs Ap Ac Dh(m) hr,ins Nu hc,cg-abs 
89 0.29909 8.50129 2.12500 0.23928 0.34803 4.95963 0.027 0.02827 0.06689 8.895 9.10039 
88 0.30534 8.50518 2.12500 0.24430 0.35267 4.90183 0.027 0.02655 0.06770 8.895 9.68764 
87 0.31165 8.51166 2.12500 0.24938 0.35738 4.84428 0.027 0.02486 0.06853 8.895 10.34705 
86 0.31800 8.52076 2.12500 0.25453 0.36217 4.78703 0.027 0.02319 0.06937 8.895 11.09265 
85 0.32441 8.53247 2.12500 0.25973 0.36702 4.73013 0.027 0.02154 0.07022 8.895 11.94233 
84 0.33087 8.54682 2.12500 0.26499 0.37195 4.67361 0.027 0.01991 0.07109 8.895 12.91932 
83 0.33738 8.56383 2.12500 0.27031 0.37694 4.61750 0.027 0.01830 0.07197 8.895 14.05432 
82 0.34394 8.58353 2.12500 0.27569 0.38201 4.56183 0.027 0.01672 0.07286 8.895 15.38875 
81 0.35055 8.60595 2.12500 0.28113 0.38714 4.50663 0.027 0.01515 0.07377 8.895 16.97991 








       
beta Re Nu0 Nu utk h1 h1 (W/m2K) R  (f) R1 R2 
89 5375.24 9.04 67.71 69.27 3.54E-05 0.119078 0.08601 0.10908 
88 5049.40 8.08 62.67 68.25 3.77E-05 0.119085 0.08601 0.10251 
87 4727.60 7.18 57.69 67.11 4.02E-05 0.119093 0.08601 0.09601 
86 4409.84 6.34 52.78 65.82 4.31E-05 0.119101 0.08601 0.08959 
85 4096.08 5.56 47.93 64.35 4.64E-05 0.119112 0.08601 0.08325 
84 3786.33 4.83 43.14 62.66 5.02E-05 0.119123 0.08601 0.07698 
83 3480.55 4.15 38.41 60.69 5.46E-05 0.119137 0.08601 0.07079 
82 3178.74 3.53 33.74 58.38 5.98E-05 0.119153 0.08601 0.06468 
81 2880.86 2.96 29.13 55.62 6.60E-05 0.119171 0.08601 0.05864 




Lampiran 2c. Hasil perhitungan panas yang berguna untuk sudut 80° sampai 89° (lanjutan). 
 
Beta UT UB UL F' F'' FR Qu 
89 4.77255 3.91304 8.685589 0.919265 0.902886 0.829991 2518.17 
88 4.92196 3.91304 8.834999 0.917551 0.902571 0.828155 2477.81 
87 5.07814 3.91304 8.991180 0.915620 0.902243 0.826111 2437.00 
86 5.24124 3.91304 9.154285 0.913422 0.901906 0.823821 2395.68 
85 5.41129 3.91304 9.324337 0.910894 0.901569 0.821234 2353.77 
84 5.58809 3.91304 9.501130 0.907944 0.901246 0.818281 2311.14 
83 5.77102 3.91304 9.684064 0.904445 0.900958 0.814866 2267.62 
82 5.95881 3.91304 9.871849 0.900208 0.900738 0.810851 2222.94 
81 6.14889 3.91304 10.061938 0.894938 0.900643 0.806020 2176.68 






































Penelitian ini dilakukan menggunakan simulasi numerik dan eksperimen. 
Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan : 
1. Obstacle dapat menaikkan temperatur dan menghasilkan energi yang 
berguna yang lebih besar di dalam saluran kolektor apabila dibandingkan 
dengan saluran tanpa obstacle. 
2. Obstacle dengan sudut tekuk 40° menghasilkan energi yang berguna 
sebesar132.12W/m² dengan penurnan tekanan sebesar 36.97Pa serta 
memiliki nilai effectiveness tertinggi sebesar 2.036. 
Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan : 
1. Kenaikan temperatur udara tertinggi dicapai ketika intensitas radiasi 
tertinggi 720W/m² dengan kecepatan udara terendah 2.62m/s yakni 
sebesar 14K. 
2. Penurunan tekanan saluran dengan obstacle lebih besar dari pada saluran 
tanpa obstacle. Penurunan tekanan tertinggi terjadi saat kecepatan 4.59m/s 
yakni sebesar 216 Pa untuk saluran dengan obstacle dan 54.3 Pa untuk 
saluran tanpa obstacle.  
3. Energi berguna tertinggi dicapai ketika intensitas radiasi tertinggi 
720W/m² dengan kecepatan udara tertinggi 4.59m/s yakni sebesar 121W. 
4. Efisiensi kolektor tertinggi dicapai ketika terendah 520 W/m² dengan 
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